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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII

CO a NOx vypustanych zo spal’ovacich zariadeni — kotla K1, K2 a K3 ktoré spal’uju zemny
plyn naftovy, umiestneny v zdroji zne¢ist’ovania ovzdusia:

Plynova kotolia — PK1, Fatranska 5, Banska Bystrica

Nazov akreditovaného skiSobného laboratoria/  Narodna energeticka spolocnost’ a. s.,
opravnenej osoby podla § 58 ods. 2 pism. a) Laboratérium emisnych merant,

zdkona ¢. 146/2023 Z. z.:

Cislo spravy:  11/129/2025

Prevadzkovatel’:

Miesto/lokalita:

Druh oprdavneného merania:

Cislo objedndvky:

Deii oprdavneného merania:

Osoba zodpovednd za technickii stranku
merania (vediici technik) podla § 58 ods.
3 zdkona ¢. 146/2023 Z. z.:

Sprdva obsahuje:

Ucel opravneného merania:

Zyolenské cesta 1, 974 05 Banska Bystrica
ICO: 43 769 233

Ddtum:  22.12.2025

STEFE Banska Bystrica, a.s.,
Zvolenska cesta 1, 974 05 Banska Bystrica
ICO: 3 6024 473

Plynova kotoliia — PK 1, Fatranska 5, Banska Bystrica

Diskontinudlne meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny,
ktorou je vyjadreny emisny limit a hodnoty suvisiacej referenénej
veli¢iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podl’a prilohy ¢. 9 pism.
a) bodu 1 zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia

6711252500094 Ddtum objedndvky:  2.10.2025

5.12.2025

Ing. Drahoslavavaﬁovsky
Rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
¢. 51194/2017 zo dria 21. novembra 2017

10 stran
5 priloh

Kotol K1 - Dalgie periodické opravnené meranie hodndt emisnych veli¢in, ktorymi st vyjadrené EL podla
§18 ods. 4 pism. b) bod 2. Vyhlasky MZP SR ¢. 249/2023 Z. z.

Kotol K2 a K3 - Dalsie periodické opravnené meranie hodndt emisnych veli¢in, ktorymi st vyjadrené EL
podrla §8 ods. 5 pism. d Vyhlasky MZP SR &. 249/2023 Z. z.
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Suhrn
Prevadzka Plynova kotoliia — PK1, Fatranska 5, Banska Bystrica VAR PCZ: 1460331

Cas (refim) prevadzky

prevadzka: celoro¢na

technologia: emisne viacrezimova, kontinualne emisne ustalena

Zdroje / zariadenia vzniku emisii

- 3 spalovacie zariadenia — 3 teplovodné kotly K1, K2 a K3

- kotly K1, K2 a K3 — samostatné prieduchy murovaného komina s vytstenim kazdého
prieduchu vo vyske 28 m od terénu.

Merané zlotky CO, NOx
Vysledky merania hmotnostnéd koncentréacia zloZky v odpadovom plyne v mg/m?
Cislo zdroja / zariadenia vzniku emisii spalovacie zariadenia — kotly K1, K2 a K3 spalujuce ZPN
M. . Priemernd hodnota Maximum Emisny limit Retim s najvyssimi .
erand N (koncentrdcia) (koncentrdcia) (koncentrdcia) emisiami U{) ozornenie na
Zotka . suilad / nesilad®
[mg/m3]V [mg/m3]V [mg/m3[? [dno / nie]
Zdroje / zariadenia viniku emisii: Kotol K1 / samostatny prieduch murovaného komina s vyustenim vo vyske 28 m od terénu
Cas previdzky: ZPN 100 %; MAX (98 % menovitého tepelného prikonu)
Cco 2 <2,0 <2,0 100 nie¥ sulad
NOx 2 126 126 200 4no® sulad
Cas previdzky: ZPN 100 %; MIN (38 % menovitého tepelného prikonu)
CO 2 <2,0 <2,0 100 nie sulad
NOx 2 122 122 200 nie? sulad

Zdroje / zariadenia viniku emisii:

Kotol K2 / samostatny prieduch murovaného komina s vyustenim vo vyske 28 m od terénu

Cas previdzky: ZPN 100 %; MAX (94 % menovitého tepelného prikonu)

CcO 2 5,0 5,7 50 nie?) salad
NOx 2 79 79 120 dno¥ stilad
Cas previdzky: ZPN 100 %; MIN (49 % menovitého tepelného prikonu)

CO 2 10,9 11,3 50 4no® sulad
NOx 2 75 75 120 nie sulad
Zdroje / zariadenia vzniku emisii: Kotol K3 / samostatny prieduch murovaného komina s vyustenim vo vyske 28 m od terénu
Cas previdzky: ZPN 100 %; MAX (98 % menovitého tepelného prikonu)

CO 2 <2,0 <2,0 50 nie?) sulad
NOx 2 49,3 49,4 120 nie¥ sulad
Cas previdzky: ZPN 100 %; MIN (35 % menovitého tepelného prikonu)

CO 2 <20 <20 50 nic? silad
NOx 2 57 57 120 4no® sulad

D Pre kotol K1: Standardné stavové podmienky, suchy plyn, referen¢ny obsah kyslika 3 % objemu
— tabul'ka 3.2, Casti V. prilohy ¢. 4 k vyhlaske MZP SR ¢. 248/2023 Z. z. - platné do 31.12.2029;
— tabul’ka A bodu 2.2, €asti IV. prilohy €. 4 k vyhlaske MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z. - platné od 1.1.2030; ;
Pre kotol K2 a K3: §tandardné stavové podmienky, suchy plyn, referentny obsah kyslika 3 % objemu
— tabul'ka 3.2, Casti V. prilohy ¢. 4 k vyhlaske MZP SR ¢. 248/2023 Z. z. ;

2 Emisny limit

Kotol K1 - vicsie stredné spalovacie zariadenie na zemny plyn naftovy s MTP = 1,930 MW - jestvujuce zariadenie ktoré bolo uvedené do prevadzky
pred 20. decembra 2018, - zariadenie s MTP > 1 a < 5 MW, zariadenie s vydanym povolenim do 31. decembra 2010, ktoré spaluju zemny plyn naftovy

a zariadenie s vydanym povolenim do 31. decembra 2013;
EL platné do 31.12.2029: CO - 100 mg/m?; NOx — 200 mg/m’
- tabul’ka 3.2, Casti V. prilohy &. 4 k vyhlaske MZP SR ¢&. 248/2023 Z. z. (zariadenie s vydanym povolenim do 31. decembra 2010 ktoré spaluje
zemny plyn);
EL platné od 1.1.2030: CO - 100 mg/m?; NOx — 200 mg/m?
- tabulka A bodu 2.2, &asti IV. prilohy &. 4 k vyhlaske MZP SR &. 248/2023 Z. z. (jestvujuce zariadenie s MTP > 1 - 5 MW a s vydanym

povolenim do 31. decembra 2013);
Kotol K2 a K3 - mensie stredné spal’ovacie zariadenie na zemny plyn naftovy, spalovacie zariadenie - zariadenie s vydanym povolenim od 1. januara 2014, ktoré
spaluju zemny plyn pretlakovym hordkom s teplotou teplonosného média < 200 °C;

EL: CO - 50 mg/m’; NOx — 120 mg/m’

- tabul’ka 3.2, Casti V. prilohy ¢&. 4 k vyhlaske MZP SR &. 248/2023 Z. z. (zariadenie s vydanym povolenim od 1. januara 2014, ktoré spal'ujii zemny

plyn pretlakovym hordkom s teplotou teplonosného média < 200 °C;

¥ (94 az 98) % menovitého tepelného prikonu — vysSie emisie pri menovitom tepelnom prikone (priloha ¢. 2 ¢ast’ B siedmi bod pism. b) odsek 1 a Cast’ A deviaty

bod vyhlasky MZP SR & 249/2023 Z. z.);

¥ (35 az 49) % menovitého tepelného prikonu — vyssie emisie pri najnizSom nastavenom tepelnom prikone (priloha ¢. 2 €ast’ B siedmi bod pism. b) odsek 2 vyhlas-

ky MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z.);
% Hodnotenie dodrzania EL podl'a §19 ods. 2 pism. a) vyhlisky MZP SR ¢. 248/2023 Z. z.;
N — pocet jednotlivych hodndt meranych emisnych veli¢in podla tabulky Casti E prilohy &. 2 k vyhlaske MZP SR &. 2492023 Z. z.

Poucenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad:

Sprava o opravnenom merani emisii, vysledky opravneného merania a nazor o sulade/nesulade objektu oprdvneného mera-
nia emisii s urenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany organom ochrany ovzdusia podl'a v§eobecne za-
vaznych pravnych predpisov a ani nezakladaji narok na vydanie sthlasu.




